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DO WSZYSTKICH WYKONAWCOW
ZAINTERESOWANYCH UDZIALtEM W
POSTEPOWANIU

Dotyczy: postgpowania o udzielenie zamoéwienia pn.: ,Budowe sieci wodociggowych i
kanalizacji sanitarnej na terenie gminy Barlinek w miejscowosciach: Barlinek,
Moczkowo, Pfonno” nr referencyjny nadany sprawie przez Zamawiajgcego
PWK/ZP-PP/06/2020

Odpowiedz na pytania Wykonawcy:

Zgodnie z rozdziatem IV pkt. 3 Specyfikacji Istotnych Warunkéw Zaméwienia dalej SIWZ
uwzgledniajac pytania oferentdw Zamawiajacy udziela odpowiedzi na ztozone pytania
dotyczacych zapiséw podanych w SIWZ.

Pytanie:

W kosztorysie $lepym w pozycji nr 72 — opis przepompowni $ciekéw widnieje zapis, ze
»POmpownia wyposazona w osprzet oraz elementy technologii (pompka dawkowania
koagulantu antyodorowego)” natomiast ani w schemacie pompowni, ani w opisie projektu
jak i tez w STWIOR nie znaleZliémy zapisu na temat wyposazenia przepompowni w pompke
dawkowania koagulantu antyodorowego. Prosimy o jednoznaczne okreélenie czy
Zamawiajgcy wymaga zastosowanie w/w pompki w pompowni.

Odpowiedz:

Zamawiajacy informuje, ze przepompownie $ciekdw nalezy wykonaé zgodnie z wytycznymi
z projektu budowlanego i STWIORB, tym samym Zamawiajacy potwierdza ze przepompowni

sciekdw nie nalezy wyposazaé w_pompke dawkowania koagulantu antyodorowego.

Zamawiajacy informuje, Ze pytania oraz odpowiedzi stajg sie integralna czescig Specyfikacji
Istotnych Warunkow Zamdwienia i bedg wigzgce przy sktadaniu ofert.

Tres¢ niniejszego wyjasnienia bez ujawnienia zrédta zapytania zamieszcza sie na stronie

internetowej BIP Zamawiajgcego.
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